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Adnzdiziunga Labor der SWM Services GmbH, akkreditiert

R
- durch die Deutsche Akkreditierungsstelle fiir Chemie (DACH GmbH)

] =
nA —__L?: nach der DIN EN ISO/IEC 17025 (DAC-P-0190-03-00)

Prifbericht fur Probe: 2005091946
Auftraggeber Kunden-Nr.  Ihr Auftrag Nr. von / bis Fertigstellung am
Gemeindewerke 1045 2004060001 01.06.2004 17.09.2005
Putzbrunn GmbH
Entnahmestelle Gemeinde Putzbrunn, Rathausstr. 7, Kindergarten, WC Herren
Probenbezeichnung  Trinkwasser LFWW-NT.
Probenahmeart Hahnprobe Entnahmedatum  15.09.2005 Entnahmezeit
Probenehmer(in) FIEBIG Probeneingang 15.09.2005 Eingangszeit
Erlauterung von Verletzungen  Richtwert Grenzwert
Mikrobiologische KenngréRen
Kennung Untersuchungsparameter Einheit MeRBwert Grenzwert Vorschrift
M Koloniezahl 22°C KBE/mlI 0 <100 DIN 38411 K5
M Koloniezahl 36°C KBE/mlI 0 <100 DIN 38411 K5
M Coliforme Bakterien in 100 ml KBE/100ml 0 <0 Quanti-Tray
M Escherichia Coli in 100 ml KBE/100ml 0 <0 Quanti-Tray
Parameterkennung

M und C = Messung durch SWM-Labor

M-U = Unterauftragsvergabe - Messung durch

C-U = Unterauftragsvergabe - Messung durch

M-F und C-F = Fremdvergabe ( Orginalbericht des Sublabors liegt bei )
A = Vor Ort Messuna durch Auftraacaeber bzw. externen Probenehmer

Befund

Die Werte der untersuchten mikrobiologischen Parameter entsprechen den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

Beurteilungsgrundlage
TrinkwV 2001

SWM Services GmbH
Emmy-Noether-Strae 2
80287 Miinchen

Telefon: (089) 23 61-0
Internet: http: //www.swm.de

Berichtsversion: 2

Geschéaftsfiihrung:

Dr. Kurt Mihlhauser,

Reinhard Biittner,
Stephan Schwarz,
Herbert Kénig

Aufsichtsratsvorsitzender:
Oberbiirgermeister Christian Ude
Handelsregister:

Miinchen HRB 126 674
Steuernummer: 143/854/17700

SB022005091946_002_02.pdf

Bankverbindungen:
Deutsche Bank AG * BLZ: 700 70010 * Kto.-Nr: 221 022 700
Postbank AG * BLZ: 700 100 80 * Kto.-Nr: 800 888 806
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